Beim Einfügen von gesuchten Geräten werden die Objekte Safety_Process_Data nicht eingefügt

Frage:
Warum werden Geräte fehlerhaft angezeigt, nachdem die gesuchten Geräte dem Projekt hinzugefügt worden sind?
[image: Ein Bild, das Text, Elektronik, Screenshot, Display enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

Antwort:
Beim Einfügen wird das Objekt Safety_Process_Data dem Projekt nicht hinzugefügt.
Das Gerät und das entsprechende Objekt unter Logische E/As muss gelöscht und anschließend neu eingefügt werden.
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
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